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安全注意事项
• 在安装、接线、操作、维护和检查 MicroSmart 模块前，请仔细阅读此用户手册以确保操作正确。

• 所有MicroSmart模块都是在IDEC严格的质量管理系统下制造的，在万一MicroSmart发生故障则会

发生重大事故或损害的用途中使用 MicroSmart 时，请用户务必在控制系统中做好备份或故障保

护措施。

• 在本用户手册中，将安全事项归为警告和注意两类，请用户予以特别重视。

关于操作不当会造成死亡或严重伤害的安全注意事项。

关于操作不当会造成伤害或设备损坏的安全注意事项。

• 在安装、拆卸、接线、维护以及检查 MicroSmart 前，请务必关闭 MicroSmart 的电源， 否则会造

成触电或火灾。

• 需要由专业人士安装、接线、设置和操作 MicroSmart。 没有专业技术的人士不得使用

MicroSmart。

• 必须在MicroSmart的外部设置紧急停止和联锁电路。 如果将这样的电路设置在MicroSmart的内

部，那么，一旦 MicroSmart 发生故障，则可能导致控制系统混乱、损坏或意外事故。

• 请按照用户手册中的指示说明安装MicroSmart。 安装不正确会导致MicroSmart跌落、误动作或故障。

• 按照设计， MicroSmart 要安装在机柜中。 请勿将 MicroSmart 安装在机柜外面。

• 请在用户手册所述的环境下安装 MicroSmart。 如果在使用 MicroSmart 时，MicroSmart 周围的环境

为高温、高湿度、有结露或腐蚀性气体、摇摆或震动剧烈，则会导致触电、火灾或故障发生。

• 适宜的 MicroSmart 使用环境为“污染等级 2”。 请在污染等级为 2 的环境中使用 MicroSmart（根

据 IEC 60664-1）。

• 要避免在移动或运输MicroSmart的过程中将MicroSmart跌落，否则会造成MicroSmart损坏或出

现故障。

• 要避免将金属碎片或电线碎屑落入 MicroSmart 机架内。 安装和接线时，请在 MicroSmart 模块上

盖上面罩。 如有碎屑进入，可能会导致火灾、损坏或故障。

• 请使用额定值的电源。 电源使用不当会导致火灾。

• 请在MicroSmart电源线外部使用经IEC60127认可的保险丝。 这是销往欧洲的装有MicroSmart的
设备所必需的。

• 请在输出电路上使用经 IEC60127认可的保险丝。 这是销往欧洲的装有MicroSmart的设备所必需的。

• 请使用经欧盟认可的断路器。 这是销往欧洲的装有 MicroSmart 的设备所必需的。

• 在启动和停止 MicroSmart 前，或操作 MicroSmart 强行打开或关闭输出时，请确保安全。 
MicroSmart 操作不当会导致机器损坏或意外事故。

• 请勿将地线与MicroSmart直接连接。 请使用M4或更大的螺钉为装有MicroSmart的机柜提供保护

性接地。 这是销往欧洲的装有 MicroSmart 的设备所必需的。

• 请勿擅自分解、修理或改装 MicroSmart 模块。

• 请按工业废物处理 MicroSmart。

警告 !

注意 !

警告 !

注意 !



简介
感谢购买 IDEC Web 服务器单元。

本手册叙述了 Web 服务器单元 （MicroSmart 通信模块）的技术规格和使用方法。

在使用设备前，请仔细阅读本手册，充分掌握本产品的功能和特性，确保操作正确。

• WindLDR 是 IDEC 公司的注册商标。

• Microsoft® Windows® 和 Microsoft® Internet Explorer 是（美国）Microsoft 公司在美国或其他国家的注

册商标或商标。

• Java 和所有与 Java 相关的商标或标识是（美国）Sun Microsystems 公司在美国或其他国家的注册商标

或商标。

• Netscape、Netscape Navigator和Netscape的标识N是Netscape Communications公司在美国或其他国家

的注册商标。 Netscape 的标识、 Netscape Communicator 和其他产品 / 服务名称是 Netscape 
Communication 公司的商标 （或在其他国家的注册商标）。 Netscape Navigator 的版权为 Netscape 
Communications 公司所有。

• 以太网是美国 Xerox 公司的商标。

• 在本手册中出现的其他公司名或产品名，为相应公司的商标或注册商标。

重要声明
1. 严禁擅自复制、转载、贩卖、转让、借贷本手册的全部或部分内容。

2. 本手册的内容如有变动，恕不另行通知。

3. 本手册中的有关信息尽量做到准确无误， 但是，如果发现有错误或遗漏，请与购买处或最近的

IDEC 销售部门或办事处联系。



修订记录
本手册 (FC9Y-B921) 的修订记录如下。

修订日期 文件管理编号 说明

2005 年 12 月 B921-(0) 第一版

本手册的文件管理编号印于封底。
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第 1 章 概要

本章对 Web 服务器单元进行了概述。
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本节对 Web 服务器单元进行了概述。

■ 应用

Web 服务器单元主要有以下四种功能。

远程维护功能 通过 WindLDR 进行远程维护功能。

Web 服务器功能 通过 Web 浏览器进行远程监控功能。

以太网用户通信功能 进行 MicroSmart 模块间的通信。

邮件发送功能 执行从 MicroSmart 来的邮件的发送。

■ 功能

● 远程维护功能

通过使用 Web 服务器单元和 WindLDR 4.70 版 （或更新的版本 )，可以经由以太网读写 MicroSmart 梯形图

程序以及操作数。

1_1_1_Remote_Control_Overview_E

远程维护构成图 (WindLDR)

 + MicroSmart

 + MicroSmart

第 1 章
概要 Web 服务器单元概要
1
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● Web 服务器功能

通过使用 Web 服务器的样本画面或用户创建画面，可以从 Web 浏览器读写 MicroSmart

1_1_2_Remote_Control_Overview_E

远程监控构成图 (Web 浏览器 )

 +MicroSmart

 + MicroSmart

的操作数。

● 以太网用户通信功能

通过使用 Web 服务器单元功能和 MicroSmart 用户通信指令，经由以太网可以在两个 MicroSmart 模块间进

行一对一的通信。

1_1_3_Microsmart_communication_overview_E

MicroSmart 模块间通信构成图

  + MicroSmart
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● 邮件发送功能

通过使用 Web 服务器单元的功能和 MicroSmart 用户通信指令可以把信息 （邮件）发送到计算机或移动电

话。

1_1_4_Massagesend_Overview_E

Internet

邮件发送构成图

■ 网络注意事项

● 连接注意事项

必须在局域网上使用 Web 服务器单元。 使用 Web 服务器单元功能通过网络访问 PLC 时，根据通信状况，

数据的传送有时会花费较长时间， 因而请务必在 PLC 的通信设置中设置超时时间。

有关网络连接的详细信息，请向网络管理员咨询。

● 安全注意事项

Web 服务器单元的用户名和密码认证功能不能完全防止非授权访问。

● 创建用户画面的限制事项

虽然提供了用户画面的样本页面，但是要把样本页面修改成原创页面就必需有 Java 小程序的相关知识。 要
获取更多有关 Java 小程序的信息，请访问 Sun Microsystems 公司的网站。
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第 2 章 规格

本章对 Web 服务器单元的规格进行了说明。 请在充分理解的基础上有效使用 Web 服务

器单元。
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本节对 Web 服务器单元的组件的名称和规格进行了说明。

■ 名称

2_1_1_System_Configration_E

系统构成图

(1)

(2) (4)

(5)

(6)

(7)

(8)

+ -

(3)

1) 规格标签
标有 Web 服务器单元的型号 / 类型。

2) 电源表示 LED ；绿色 (PWR)
向 Web 服务器单元供电时此灯会点亮。

3) 以太网端口
以太网网线的终端 (RJ-45) 插入该端口中。

4) 功能选择开关
用于切换 Web 服务器单元的功能。

使用远程维护功能和 Web 服务器功能时，把开关设置为 “REMOTE”。

使用以太网用户通信功能和邮件发送功能时，把开关设置为“USER”。
* 默认设置为 “REMOTE”。

5) MicroSmart 连接端口

连接 Web 服务器单元和 MicroSmart 的串行通信端口。

6) LINK LED
把电缆接上 Web 服务器单元时此灯会点亮。

7) Network LED
在 Web 服务器单元传送 / 接收数据时此灯会闪烁。

8) 端子名称
标有端子名称。

第 2 章
规格

模块组件的名称和规格
1
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本节说明了 Web 服务器单元的性能规格。

■ 一般规格

● 标准操作条件

型号 FC4A-SX5ES1E

操作温度（操作周围温度） 0 ～ 55 ℃

存放温度 40 ～ +70 ℃ ( 无冻结 )−

相对湿度 10 ～ 95%( 无冷凝 )

污染级别 2 (IEC60664-1)

保护级别 IP20 (IEC60529)

抗腐蚀性 无腐蚀性气体

高度
操作： 0 ～ 2,000m(0 ～ 6,565 英尺 )

运输： 0 ～ 3,000m(0 ～ 9,840 英尺 )

抗振性

在 DIN 导轨上

安装时：
5 ～ 9Hz 振幅 3.5mm,  
9 ～ 150Hz 加速度 9.8m/ 秒 2 

三条互相垂直的轴每条各 2 小时在面板上 
安装时：

抗冲击性 2(15G) 11ms147m/ 秒 在三条互相垂直的轴 上各 3 次。

抗静电放电 4kV, 空气中： ± 8kV (IEC61000-4-2)接触时： ±

●

额定电源电压 24V DC

输入电流耗电 07  mA

允许电压变动范围 20.4 ～ 26.4 VDC

电源暂时中断容许时间 等于或大于 100 兆秒 （24V DC 下）

介电强度 电源和 终端之间 : 500V AC 1 分钟

绝缘电阻 电源和 终端之间 等于或大于 10M: Ω (500V DC 高阻表 )

噪声电阻
抗扰性 : EN 55024

放射 : EN 55022

接地 100Ω

接地线 UL1007 AWG16

电源线 UL1015 AWG22, UL1007 AWG18

电源连接不正确的后果

极性逆转 : 机器无反应，也不会造成伤害

电压或频率不正确 : 会造成永久性伤害

接线连接不正确 : 会造成永久性伤害

重量 150g

电源
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● 通信功能

串行

标准 兼容 EIA RS232C 标准

通信速度 9,600bps( 默认 ) ～ 115,200bps

同步系统 异步通信方式

传输方式 全双工传输

*1.在工厂等噪音较多的地方推荐使用耐噪音性的带屏蔽的双绞线

以太网*1

标准 兼容 IEEE802.3 标准

传输速率
10BASE-T

100BASE-TX ( 超出标准范围 )

*2.根据噪声环境， Web 服务器单元在某些情况下会无法在 100BASE-TX 上进行通信。

*2

通信协议 IP/ICMP/ARP/TCP

*3.同时只能连接一台设备。

*3 /SMTP/HTTP/Telnet

●

Web 服务器

支持 Web 浏览器
Internet Explorer 6.0 或更高版本

Netscape Navigator 7.2 或更高版本

Java VM 1.42 版或更高版本

报警

报警内容 必须事先在 Web 服务器单元中注册报警内容。

报警类型数量 32 种

报警字符串 63 个字符以内 （半角字符）

目标地址数量 2 个地址（两个地址最多可以输入 64 个字符）

功能

● 可连接的设备

*1.要把 PLC 与 Web 服务器单元连接，需要使用 FC4A-KC3C 型连接电缆。

PLC *1 FC3A 系列， FC4A 系列

可编程显示器

*2.要把可编程显示器与 Web 服务器单元连接，需要使用 HG9Z-3C125 型连接电缆。

*2，*3

*3.可编程显示器的固件版本必须是 1.8 或更新的版本。

*4.请联系 IDEC 以获得更多信息。

HG2F*4
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本章讲述了 Web 服务器单元的外形尺寸。

■ 外形尺寸

● 后视图和侧视图

45.0

80
.0

* 
2.

1

70.0

∗ 拉出夹具后为 5.6mm。 所有的尺寸单位都是 mm。
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本章讲述了安装 / 拆卸 Web 服务器单元的方法。

■ 安装方法

● 在 DIN 导轨上安装

可在 35mm 宽的 DIN 导轨上安装 Web 服务器单元。可用型

号：IDEC BAA1000PN10 ( 长 1000mm)。

1) 用螺钉把 DIN 导轨固定在面板上。

2) 如右图所示，从 Web 服务器单元中拉出夹具，将 DIN 导

轨嵌在 Web 服务器单元的凹槽中，朝 DIN 导轨的方向压

入 Web 服务器单元，然后向上推入夹具。

3) 在 Web 服务器单元的两侧使用装配夹固定，以避免易

位。

● 在面板上直接安装

80
.0

70
.0

45.0

35.0Web 服务器单元也可以安装在控制台内部的面板上。

1) 在面板上加工安装孔。

2) 使用 M4 螺钉 （12mm 或 15mm 长）来安装 Web 服务器

单元。

■ 拆卸方法

● 从 DIN 导轨上拆除

1) 将平头螺丝刀伸进夹具的狭槽内。

2) 旋转螺丝使夹具伸出，并朝自己的方向拉动 Web 服务器

单元。

注意 !

请按照使用手册中的说明来安装 Web 服务器单元。安装不正确会导致 Web 服务器单元跌落、故障

或误动作。
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■ 电源线路

● DC

MicroSmart

24VDC

24 VDC

电源线路

MicroSmart 和 Web 的电源请使用同一供电系统电源。
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第 3 章 模块操作

本章对操作方法的概要、有关参数以及样本程序进行了说明。 请在充分理解的基础上有

效使用 Web 服务器单元。
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本节说明了 Web 服务器单元的设置方法。

■ 设置步骤

以太网用户通信

系统构成
系统设置画面
网络地址设置
串行通信设置
其他功能设置

1) 安全

2) 邮件发送

3) 管理

● 系统构成

使用以下任意一种方法把 Web 服务器单元连接到装有 WindLDR4.7 版 （或更高版本）的计算机 * 上。

(1) 使用网络集线器和以太网直通网线进行连接

(2) 使用以太网交叉网线进行连接

连接方式

3_1_1_Crosscable_Connection_E

(1)  

(2)  

* 必须在设置了 IP 地址的计算机上使用 Web 服务器单元。 要从出厂状态进行初始设置时，必须使计算机

和 Web 服务器单元在同一网络设置中连接。由于 Web 服务器单元的出厂默认 IP 地址是 [192.168.1.5]，
所以计算机也必须设置为例如 [192.168.1.1] 的 IP 地址。

* 所用的计算机必须能够运行 Web 浏览器（例如 Internet Explorer）和 JRE （Java 运行时间环境）。要安装

JRE，执行光盘上的“jre-1_5_0_05-windows-i586-p.exe”文件。安装后启用 JavaScript 和 Java 小程序。

* 要接入公司局域网等网络时，在连接 Web 服务器单元前请先向网络管理员咨询。

第 3 章
模块操作 Web 服务器单元设置

1
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● 系统设置画面

1. 从 WindLDR 菜单中选择 [ 设置 ]→[ 通信设置 ]→[ 以太网 ] 并按 [ 确定 ]。 然后选择 [Web 服务器单元

设置 ]。 * 这时，要在 [ 设置 ]→[PLC 选择 ] 中选择正确的 PLC。

2. 按下 [ 查找 ] 键， Web 服务器单元的信息列表出现在 WindLDR 画面中。 或者，使用 [ 添加 ] 键输入 IP
地址追加到列表中。 然后从列表中选择通信目标并按 [ 确定 ]。

WindLDR 对话框

3_1_2_WindLDR_Dialog_E

WindLDR 对话框

3_1_3_WindLDR_Dialog_E
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3. 出现警告对话框，确认是否要启动小程序。 选择 [ 是 ] 或 [ 总是有效 ]。当选择 [ 总是有效 ] 后，下次

打开 Web 浏览器时就不会再出现该对话框。 

读取 Java 小程序。

4. 显示如下所示系统设置画面。在此进行各种设置。

3_1_4_Applet_Bootup_Warning_E

Java 小程序启动时的警告对话框

3_1_5_System_Setting_Screen_E

系统设置画面



菜单 说明

HOME （首页） 系统启动时的初始画面。 显示型号、 IP 地址和 MAC 地址。

Configuration （设置）

Network （网络） 网络设置

Serial Ports 
（串行端口）

串行端口设置

（Security 安全） 密码设置

（Alarms 报警邮件） 报警信息设置

Administration （管理）

Backup/Restore 
（备份 / 恢复）

保存并备份设定值。

Restore Factory 
Defaults 
（恢复出厂设置）

恢复到默认值。

System Information
（系统信息）

显示系统信息

（Reboot 重新启动） 重新启动系统。

PLC Monitor 
（PLC 监控）

在连接 PLC 时显示 PLC 的状态。
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在系统设置画面中可以进行如下设定。

● 网络地址设置

要把 Web 服务器单元连接到以太网上，需要设置 IP 地址 （网络地址），子网掩码以及默认网关。 要设置 
Web 服务器单元的网络地址，打开上述系统设置画面后，在左侧的菜单中选择 [Network] 以显示如下画

面。 可以通过以下任意一种方法来设置网络。

3_1_6_Network_Setting_E

网络设置画面

1) 从 DHCP 服务器 * 上获取网络地址



3-6

该方法是从 DHCP 服务器上获取 Web 服务器单元的网络地址。 在网络设置画面中，选择 [Obtain 
automatically using DHCP]，并单击 [Save] 键。 在联网并重新启动 Web 服务器单元后该设置生效。

2) 分配固定的网络地址
设定一个由用户指定的固定网络地址。 确保在同一个网络中的每个 IP 地址都是唯一的。 在网络设置画

面中，选择 [Use the following IP Address:]，然后输入 IP 地址、子网掩码和默认网关地址。 单击 [Save]
键。 在联网并重新启动 Web 服务器单元后该设置生效。

* 如果在 Web 服务器单元使用的同一网络中没有 DHCP 服务器，则无法获取网络地址，请使用方法

（2）来设置网络地址。

3_1_7_DHCPserver_network_E

使用或不使用 DHCP 服务器时
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● 串行通信设置

Web 服务器单元和 PLC 以串行通信的方式连接。 因而需要进行通信速度、数据长度、停止位、奇偶校验位

以及流控制等设置。 要设置 Web 服务器单元的串行通信，打开系统设置画面，在左侧的菜单中选择 [Serial 
Port] 以显示如下画面。

MicroSmart 的串行通信默认设置如下所示。 通常情况下，无需更改这些项目的初始值。

3_1_8 Serial_Port_Setting_E

串行口通信设置

通信速度： 9600 bps
数据长度： 7 位

奇偶校验： 偶数
停止位： 1 位

流控制： 无
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● 其他功能设置

以下说明了 Web 服务器单元的其他设置。

1) Security （安全）

设置用户名和密码。该设置在打开系统画面或使用 WindLDR 通信时使用。在保存后该设置有效。

3_1_9_Password_Setting_E

密码设置

选中 [Enable password authentication] 复选框后可以输入用户名和密码。

2) Alarms （发送报警邮件）

根据从外部来的启动条件发送报警邮件。请参阅第 3 章第 5 节 “邮件发送功能”。

3) Administration （管理）

Backup （备份） /Restore （恢复） : 用于保存或恢复当前 Web 服务器单元设置。

Restore Factory Defaults （恢复出厂设置） : 把 Web 服务器单元 恢复到出厂时的设置。

System Information （系统信息） : 显示 Web 服务器单元的系统信息。

Reboot （重新启动） : 重新启动 Web 服务器单元。

PLC Monitor （PLC 监控） : 显示连接的 PLC 的状态信息。



3_1_10_PLC_Monitor_E

PLC 监控程序
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本节说明了 Web 服务器单元的远程维护功能。 使用此功能可以通过 Web 服务器单元从 WindLDR 进行

PLC 远程维护。

■ 系统配置实例

将 Web 服务器单元和装载有 WindLDR4.7 版 （或更高版本）的计算机连接到网络上。事先进行网络设置，

使系统处于可以进行局域网或交叉网线连接的状态。

3_2_1_LAN_Connection_Image_E

局域网连接图
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■ WindLDR 设置

● 通信设置对话框

选择 [ 设置 ]→[ 通信设置 ]→[ 以太网 ] 并按 [ 确定 ]。 在下次进行通信时就会出现选择 Web 服务器单元的

对话框。 设置通信目标以开始通信。

3_2_2_Communication_setting_E

通信设置 （选择以太网）

通信开始时会显示如下画面。 按下 [ 查找 ] 键， Web 服务器单元的信息列表出现在 WindLDR 画面中。 或
者，使用 [ 添加 ] 键输入 IP 地址追加到列表中。 然后从列表中选择通信目标并按 [ 确定 ]。

3_2_3_Communication_Target_Setting_E

通信设置 （选择目标 IP 地址）
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■ Web 服务器单元设置

要进行远程维护，必须在 Web 服务器单元的网络设置中按如下方法启用连接。

● 网络服务设置

TCP/IP 端口 2101 开启 ( 默认值 )。 可以从 [Configuration]→[Serial Ports]→[Network Services] 进入 [Network 
Services]。

3_2_4_TCP_IP_Setting_E

TCP/IP 设置

● 串行端口设置

保持默认设置不变。 可以通过 [Configuration]→[Serial Ports]→[Basic] 进入。

3_2_5_Serial_Setting_E

串行端口设置
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■ 从 WindLDR 进行远程维护

可以通过 Web 服务器单元从 WindLDR 进行 PLC 远程维护。 在串行端口支持的联机功能中，有以下功能可

通过网络使用。

•联机监控

•通信错误

•上传程序

•对照程序

•下载程序

•局部程序下载

根据通信状态，有时传送数据需要花费较长时间。请在 WindLDR 通信设置和 PLC 通信设

置中设置合适的超时时间。

在通过 Web 服务器单元下载时如果发生通信超时，则在 [ 设置 ]→[ 通信设置 ]→[ 超时 ] 
中把当前超时时间设的更长一些。 参考例：如果程序大小为 32KB，超时值要大于或等于

2,400 × 10msec，此值根据网络状况会有所变化。

在 Web 服务器单元中设置了用户名 / 密码认证后，会在 WindLDR 通信接入时被要求认

证。 输入用户名和密码。 执行认证后通信开始进行。

■ SCADA 软件 /OPC 服务器

把 Web 服务器单元配合支持以太网的 OPC 服务器或 SCADA 一起使用，就可以通过以太网读写

MicroSmart 数据。 通过该功能可以进行图形操作监控，还可以使用出色的 GUI 进行维修 / 维护。

认可软件
WindSRV, IDEC

请联系 IDEC 以获得更多详细信息。

注释
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通过 Web 服务器单元的 Web 服务器功能，可以进行多种操作，例如使用 Web 浏览器和 Java 小程序监控

PLC。

■ PLC 操作数监控程序

PLC 操作数监控程序是作为样本程序提供给用户的。 Web 服务器单元在出厂时没有安装 PLC 操作数监控

程序。 必须从随机附带的 CD-ROM 中上传 PLC 操作数监控样本程序。

● 系统配置实例

首先进行网络设置，然后通过局域网和交叉网线把 Web 服务器与装载 Web 浏览器的计算机连接。 在监控

时，应将 MicroSmart 与 Web 服务器单元连接并启动运行。

3_3_1_LAN_Connection_Image_E

局域网连接图

所用的计算机必须能够运行 Web 浏览器（例如 Internet Explorer），并且必须启用 JavaScript 和 Java 小程序。

● Web 浏览器

认可的 Web 浏览器：
Internet Explorer 6.0, Netscape 7.1
* 必需具备 Java VM 的运行环境。

● 上传 PLC 监控样本画面

以下内容说明了上传 PLC 监控画面的方法。 Web 服务器单元在出厂时没有安装 PLC 监控画面。（使用

CD-ROM 中的 Java 小程序监控程序。）

由于服务器的文件量有所限制，所以不能同时安装系统设置画面和 Java 小程序监控程序。

以下内容以 Internet Explorer 6.0 为例对上传样本程序 （Java 小程序）的方法进行说明。

1. 打开 Internet Explorer。
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2. 在地址栏中，按如下所示输入 Web 服务器单元的 IP 地址和文件名 （例： IP 地址为 192.168.1.101)。 出
现管理设置画面。

http://192.168.1.101/home.htm
出现如下画面。

3_3_2_Master_Setting_E

管理设置画面

3. 打开 [File Management] 画面并删除目前保存在服务器上的文件。 在左侧的菜单中选择 [File 
Management]。 出现如下画面。

3_3_3_File_Management_E

File Management 画面
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4. 选择 [Manage Files] 下的所有文件，并单击 [Delete]。 文件被删除，然后出现以下画面。

5. 执行文件上传。 上传以下两个文件。 样本程序的组成部分包括：可生成监控画面的小程序和可运行该

小程序的 HTML 文件。

3_3_4_Delete_Files_E

删除文件后的画面

3_3_5_1_File_Folder_EInstruction 
Manual

Setting Files

Sample 
Program

-

index.htm
operandapp.jar

CD
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6. 单击 [Browse...] 键，选择文件。然后单击 [Upload] 键。 重复此步骤来上传两个文件。 上传结束时会出

现以下画面。

7. 单击左侧菜单中的 [Home]。 要使当前画面变成最初画面，单击画面下方的的 [Set as Default]。 下次通

过 Web 浏览器访问该服务器时显示的默认画面将成为 PLC 操作数监控画面。（重新启动 Internet 
Explorer。）

3_3_5_Upload_Files_E

文件上传结束后的画面

Set As Default 画面

3_3_6_Set_As_Default_E
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8. 要恢复原来的系统设置画面，重复步骤 1 ～ 4 以删除所有的文件，然后通过下述步骤 6 中的方法上传所

有文件。随后，再按步骤 7 的方法单击 [Set As Default]，这样就可以把系统设置画面变成默认画面。

● PLC 操作数监控

以下是使用样本程序 （Java 小程序）进行的操作实例。 该例适用于 Internet Explorer 6.0。

1. 在地址栏中，按如下所示输入 Web 服务器单元的 IP 地址 （例： IP 地址为 192.168.1.101)。
http://192.168.1.101/

2. 样本程序 （PLC 监控程序）在初始画面中启动。 然后开始下载程序，同时出现警告对话框，确认是否

要启动该小程序。 选择 [ 是 ] 或 [ 总是有效 ]。 如果选择了 [ 总是有效 ]，下次启用样本程序时不再出现

该对话框。

3_3_5_1_File_Folder_E

Instruction 
Manual

-

index.htm
common.jar

CD

Setting 
Files

Sample 
Program

configapp.jar
config.ini

3_3_7_Warning_Dialog_E

警告对话框
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3. IDEC PLC 操作数监控程序开始运行。 如果事先在 Web 服务器单元中设置了用户名和密码，则被要求输

入用户名和密码。

4. 可以进行操作数监控和写入操作。 选择操作数类型并输入地址。 地址为 4 位数。 可以监控或写入顶部

连续的 5 个地址。 在输入区域中输入值并按下 [Write] 键来写入这些值。

操作数类型

I/X 输入 ( 字 ) i/x 输入 ( 位 )

Q/Y 输出 ( 字 ) q/y 输出 ( 位 )

M 内部继电器 ( 字 ) m 内部继电器 ( 位 )

R 移位寄存器 ( 字 ) r 移位寄存器 ( 位 )

T 定时器 （预置值）

t 定时器 （当前值）

C 计数器 （预置值）

c 计数器 （当前值）

D 数据寄存器

显示格式

DEC(W) 十进制 ( 无符号 ) DEC(I) 十进制 ( 有符号 )

DEC(D) 十进制 ( 无符号 )， 2 个字 DEC(L) 十进制 ( 有符号 )， 2 个字

HEX(W) 十六进制 HEX(D) 十六进制， 2 个字

BIT 位

• PLC 操作数监控画面存储在 Web 服务器单元中，但是要依靠计算机来执行。

• Java 小程序负责进行所在计算机与 Web 服务器单元之间的通信。

• Web 服务器单元把以太网（TCP/IP）上接收到的命令转送给 PLC，并将 PLC 的回应经由

以太网 （TCP/IP）回传给计算机。

注释

3_3_8_Operand_Monitor_E

操作数监控 Java 小程序
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■ 创建用户画面

可以创建用户独自的 PLC 监控画面并将其装载到 Web 服务器单元中。也可以参照样本页面进行编程。 要
创建这些画面，需要有 Java 小程序的相关知识。 要获取更多有关 Java 小程序的信息，请访问 Sun 
Microsystems 公司的网站。

● 样本程序创建环境

PLC 操作数监控样本程序的创建环境为 Java 2 SDK 标准版 1.4.2 版和 Ant 1.6。

● 创建 / 上传

在随机附带的 CD-ROM 中带有样本程序的源代码。 另外还带有 Java.doc 等参考资料。

有关上传已创建的 HTML 文件或 Java 小程序的详细信息，请参阅上一节 “上传 PLC 监控画面”。

• 提供的样本程序没有做过任何变动，不能保证能够一直正常运行。 
• 在网络上运行这些程序时，应做好安全预防防范以及其它调整。

注意 !
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本节说明了 Web 服务器单元的以太网用户通信功能。

MicroSmart 的用户通信功能可以通过 Web 服务器单元在以太网上进行通信。

■ 系统构成实例

通过利用以太网用户通信功能，使用 Web 服务器单元可以在 MicroSmart 模块间进行通信或者与其他设置

了 IP 地址的设备进行通信。

3_4_1_Ethernet_User_Communication_E

以太网用户通信的系统构成实例

 + MicroSmart

以太网用户通信的条件

1) 远程通信设备
以太网用户通信功能通过 TCP 协议的客户端功能进行通信。 必须使用带有 TCP 协议

的服务器端功能的设备作为远程通信设备。

2) 远程通信设备的数量。
以太网用户通信只能通过已注册的 IP 地址端口号进行通信。换句话说，只能有一个

远程通信设备。

3_4_2_User_Communication_E

以太网用户通信的条件

注释
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■ Web 服务器单元设置

按照以下步骤进行 Web 服务器单元设置。

● 切换 Web 服务器单元的模式

把 Web 服务器单元的模式选择开关设置为 “USER”。

* Web 服务器单元的模式选择开关的默认设置为 “REMOTE”。

3_4_3_Toggle_Switch_E

功能选择开关

USER

REMOTE

在 MicroSmart 模块间进行以太网用户通信

在 MicroSmart 模块间进行以太网用户通信时，对于 TCP 协议的服务器端的 Web 服务器单

元，只需要把模式选择开关拨到 “USER”。 以下对有关 TCP 协议客户端的设置步骤进行

说明。

● 打开 Web 服务器单元的系统设置画面

打开 Web 服务器单元的设置画面。

可用两种方法打开此画面：

1) 从 WindLDR 打开设置画面 ( 详情请参阅第 3 章第 1 节“系统设置画面” )。

1. 在 WindLDR 中选择 [Web 服务器单元设置 ]。
2. 先前设置的的 IP 地址将出现在 WindLDR 画面中。

3. 双击要进行以太网用户通信的 Web 服务器单元的 IP 地址。 Web 浏览器开始运行，打开系统设置画

面。

2) 直接从 Web 浏览器中打开设置画面。

1. 启动运行 Web 浏览器。

2. 在 Web 浏览器的地址栏中，输入要进行以太网用户通信的 Web 服务器单元的 IP 地址，并按下

Web 浏览器的 [ 刷新 ] 键或键盘上的 Enter 键。

注释



3-23

3. 打开系统设置画面。

● 设置 TCP 客户端模式

1. 选择系统设置画面左端的 [Serial Ports] 选项，然后选择 [Port Services] 选项卡。

3_4_5_System_Setting_E

系统设置画面

3_4_6_System_Setting_Screen_Alarms_E

Port Services 画面



[Always] 和 [When data present on serial line] 两者的区别

[Always] 和 [When data present on serial line] 两个选项的区别在于分别指定了不同的时间来

发送请求以便和远程通信设备建立一条通信通道。

项目 发送请求建立通信通道的时间

Always 打开电源时

When data present on serial line 从串行线路上接收到注册数据时

3-24

2. 选中 [TCP Client]- [Enable TCP client service] 复选框。

3. 选择 [Always] 或 [When data present on serial line]。

注释

3_4_7_Alarm_IP_Address_E

启用 TCP 客户端服务

3_4_8_Portservice_TCP_Cliant_E

TCP 客户端连接条件



选择 [When data present on serial line] 时
用于启动以太网用户通信的已注册字符串是向远程通信装置发送建立通信通道请求的启动
条件， 同时也是发送给远程通信设备的数据。 也就是说，注册的字符串被发送给远程通信

设备。 如果远程通信设备不需要该注册字符串，请通过远程通信设备的设置或接收程序将

其删除。
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4. 当选择了 [When data present on serial line] 时，在 [initial match string] 区域中输入用于启动以太网用户通

信的字符串。 
 
 
最多可以输入 31 个字符 （只能是半角字母或数字）。

5. 点击 [Save] 键和左侧的 [Reboot] 键以完成设置。

注释

3_4_9_Initial_Match_String_E

放大后的字符串输入画面

3_4_10_Portservice_reboot_E

Reboot 画面
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■ MicroSmart 设置

使用 MicroSmart 的用户通信指令进行以太网用户通信。

● 用户通信指令设置

要获得更多有关用户通信的信息，请参阅 MicroSmart 用户手册的第 17 章“用户通信指令”。

1. 设置进行以太网用户通信的 MicroSmart 的端口 （端口 1、端口 2）。

在 WindLDR 中选择 [ 设置 ]→[ 功能设置 ]→[ 通信 ] 选项卡。

用于以太网用户通信的端口选择 “用户通信”。

3_4_11_Usercom_Port_Setting_E

用户协议选项

2. 在梯形图程序中输入用户通信指令。
在梯形图程序中输入 TXD 或 RXD 指令。

3_4_12_TXD_RXD_Command_E

梯形图程序中输入 TXD 和 RXD 指令

3. 下载梯形图程序。
在 WindLDR 中选择 [ 联机 ]→[ 下载程序 ]→[ 下载 ]。

在 Web 服务器单元设置中设为 [When data present on serial line] 时
当把 Web 服务器单元的 TCP 客户端模式设成 [When data present on serial line] 时，请确保

在 Web 服务器单元中注册的字符串和 TXD 指令使用的字符串数据相同。 只有字符串相同

才可使用以太网用户通信。

注释

注释
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■ 以太网用户通信样本程序

● MicroSmart 模块间的通信

系统构成

3_4_15_Between_Microsmart_E

MicroSmart 模块间的通信

(1)

(2)

(3)

(4)

MicroSmart A

MicroSmart B

Web 服务器单元 A: TCP 协议 （客户端模式）

Web 服务器单元 B: TCP 协议 （服务器端模式）
MicroSmart A
MicroSmart B

1) MicroSmart 通过 TXD 指令发送数据，并通过 RXD 指令等待接收数据。 Web 服务器单元 A 将来自

MicroSmartA 的数据发送给注册了目标 IP 地址、服务和目标端口编号的 Web 服务器单元 B。

2) Web 服务器单元 B 接收发送来的数据并转发给 MicroSmart B。MicroSmart B 通过 RXD 指令接收数据。

3) MicroSmart B 通过 TXD 指令发送数据。 Web 服务器单元 B 将来自 MicroSmart B 的数据发送给 Web 服

务器单元 A。

4) Web 服务器单元 A 接收发送来的数据并转发给 MicroSmart A。 MicroSmart A 通过 RXD 指令接收数

据。
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● 样本梯形图程序

Web 服务器单元 A 侧的 MicroSmart 

3_4_16_Between_Microsmart_Sample_E

如果打开了启动输入 M0000， MicroSmart 会从端口 2 发送 4 个字节的数据并等待接收数据。

Web 服务器单元 B 侧的 MicroSmart 

3_4_17_Between_Microsmart_Sample_E

从端口 1 接收完 4 个字节数据后，再从端口 1 发送 4 个字节的数据。



第 3 章
模块操作

邮件发送功能
5
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本节说明了 Web 服务器单元的邮件发送功能。

可以使用 MicroSmart 的用户通信功能来向计算机等可接收邮件的设备或类似设备发送信息。

■ 系统构成实例

3_5_1_Message_Sending_System_E

邮件发送系统的构成实例

使用邮件发送功能的条件

1) 邮件服务器
要发送信息，必需有邮件服务器 IP 地址。 请向网络管理员索要邮件服务器的 IP 地

址。

注释



2) 信息
• 在 Web 服务器单元中注册的字符串（最多 63 个半角字母或数字）可通过电子邮件

的主题栏作为信息发送。
• 信息正文固定为 “Data Pattern Alarm”。

• 最多可以指定 32 条不同的信息 （主题），并分别可以为每个信息指定 2 个收件地

址。
• 收件地址最多可以设定 64 个半角字母或数字。

• 邮件发送时间：只有从串行线路上接收了在 Web 服务器单元中注册的字符串后才

可以发送信息。

3_5_2_Message_Sending_Condition_E

邮件发送图

 12:00
26 May 13:15 

From: WebAlart@idec.co.jp

Sub: Temp. High

Data  Pattern  Alarm

 

To: abcdefg1234@idec.com;
hijkim5678@idec.com

From: WebAlart@idec.co.jp

Subject: Temp. High

Data Pattern Alarm
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■ Web 服务器单元设置

按照以下步骤进行 Web 服务器单元设置。

● 切换 Web 服务器单元的模式

把 Web 服务器单元的模式选择开关设置为 “USER”。

* Web 服务器单元的模式选择开关的默认设置为 “REMOTE”。

3_5_3_Toggle_Switch_E

功能选择开关

USER

REMOTE

● 打开 Web 服务器单元的系统设置画面

打开 Web 服务器单元的设置画面。

可用两种方法打开此画面：

1) 从 WindLDR 打开设置画面 ( 详情请参阅第 3 章第 1 节 “系统设置画面” )。
1. 在 WindLDR 中选择 [Web 服务器单元设置 ]。
2. 先前设置的的 IP 地址将显示在 WindLDR 画面中。

3. 双击要进行以太网用户通信的 Web 服务器单元的 IP 地址。 Web 浏览器开始运行，并出现系统设置

画面。

2) 直接从 Web 浏览器中打开设置画面。

1. 启动运行 Web 浏览器。

2. 在 Web 浏览器的地址栏中，输入要进行以太网用户通信的 Web 服务器单元的 IP 地址，并按下

Web 浏览器的 [ 刷新 ] 键或键盘上的 Enter 键。



3_5_5_System_Setting_E

系统设置画面
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3. 显示系统设置画面。
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● 报警

1. 选择系统设置画面左端的 [Alarms] 选项，然后选中 [Enable sending alarms] 复选框。

2. 在 [SMTP server address] 区域中输入邮件服务器的 IP 地址，在 [From] 一栏中输入 Web 服务器单元的

邮件地址。
* 请向网络管理员索要邮件地址。

邮件服务器设置

3_5_7_Alarm_IP_Address_E

3_5_6_System_Setting_Screen_Alarms_E

报警
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3. 选中 [Enable alarm] 复选框并在 [To1:] 区域 ( 发送给两个地址时为 [To2:]) 中输入收件地址。

4. 在 [Subject] 区域中输入信息内容。

注释 收件地址
目标地址 （[To1:] 加上 [To2:]）的总字符数 不能超过 64 个字符。

注释 信息 ([Subject] 区域 )
一条信息的总长度不能超过 63 个字节。

3_5_8_Alarm_Sending_Address_E

目标地址

3_5_9_Alarms_Subject_E

Subject 画面



邮件发送时间字符串
Web 服务器单元可以注册最多 32 种不同的信息。 每条信息的发送时间字符串必须是唯一的。

3-34

5. 选择 [pattern_match]，并输入信息发送时间字符串。

6. 点击 [Save] 键和左侧的 [Reboot] 键以完成设置。

注释

3_5_10_Alarms_Pattern_Match_E

邮件发送时间字符串

3_5_11_Alarms_Reboot_E

Reboot 画面
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■ MicroSmart 设置

使用 MicroSmart 的用户通信指令发送信息。

● 用户通信指令设置

要获得更多有关用户通信的信息，请参阅 MicroSmart 用户手册的第 17 章 “用户通信

指令”。

1. 设置进行以太网用户通信的 MicroSmart 的端口 （端口 1、端口 2）。

在 WindLDR 中选择 [ 设置 ]→[ 功能设置 ]→[ 通信 ] 选项卡。

用于以太网用户通信的端口选择 “用户通信”。

3_5_12_Usercom_Port_Setting_E

用户协议选项

2. 在梯形图程序中输入用户通信指令。

在梯形图程序中输入 TXD 指令。

3. 下载梯形图程序。
在 WindLDR 中选择 [ 联机 ]→[ 下载程序 ]→[ 下载 ]。

注释

3_5_13_TXD_Command_E

梯形图程序中的通信指令实例



Web 服务器单元设置和用户通信指令设置

请确保 Web 服务器单元的发送时间字符串和 MicroSmart 的 TXD 指令数据相同。

3_5_14_Same_String_Setting_E

发送时间字符串实例
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注释
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■ 用于发送信息的样本程序

● 系统构成

3_5_15_Sample_System_Configration_E

样本邮件发送实例 （系统配置）

(1)

(2) (3)

(4)

MicroSmart:

1) MicroSmart 通过 TXD 指令发送数据 （字母数字：temp）

Web 服务器单元 :

2) Web 服务器单元会将发自 MicroSmart 的数据与注册模式进行比较。 如果数据对应该模式，Web 服务器

单元向 SMTP 服务器发送注册的报警邮件数据。

邮件服务器：

3) 邮件服务器把来自 Web 服务器单元的报警邮件数据发送给目标邮件地址。

计算机：

4) 计算机接收以在 Web 服务器单元中注册的信息字符串作为主题的邮件。

● 样本梯形图程序

3_5_16_Sample_Ladder_Program_E

如果打开了启动输入 M0200， MicroSmart 会从端口 1 发送 “temp”字符串。
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接线图

■ PLC 连接电缆 （型号： FC4A-KC3C，电缆长度： 10cm)

● 连接电缆外观

4_1_1_Connection_Diagram_E

● 连接器的插针布局

4_1_2_Connection_Diagram_E
8

7
6

3

2
1

4 5 

● 电缆接线图

4_1_3_Circuit_Diagram_Cab??e3_E 1 DSR

2 CTS

3 TXD

4 RXD

5 RTS

6 NC

7 GND

8 DTR

1 NC RS

2 NC ER

3 SD

4 RD

5 NC DR

6 CMSW SG

7 SG SG

8 NC NC

SG

1 2
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故障排除

■ 常见故障以及解决方法

● 电源表示 LED(PWR) 没有点亮

5_1_1_Trouble_Shooting_E
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● 无法与 WindLDR 通信

5_1_2_Trouble_Shooting_E.eps
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● 以太网用户通信运行异常

5_1_3_Trouble_Shooting_E
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● 报警邮件发送失败

5_1_4_Trouble_Shooting_E
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术语表

ICMP (Internet 控制信息协议 )
它是一个 IP 层协议，用于传输错误信息和控制信息。用于确认通过 TCP/IP 连接的计算

机或网络设备互相之间的状态。

DHCP( 动态主机配置协议 )
它是一种将 IP 地址动态分配给在局域网上的网络设备的方式。 当网络设备开始运行时，

DHCP 服务器就会把预置 IP 地址动态分配给每个设备。

IP(Internet 协议 ) 地址

它是一种 32 位的地址信息，用于识别 TCP/IP 网络上的各种设备。 对于使用 IP 进行通信

的设备，分配给它们的 IP 地址都是唯一的。 在交换数据时，这些 IP 地址用于指定接收

设备。

子网掩码
当从某个 IP 地址请求子网地址时，就要用到该掩码值。 通过 “AND”运算将 IP 地址和

子网掩码组合起来就可以获得子网地址。  
IP 地址被分割成网络地址和主机地址，然后网络地址再进一步被分割成子网地址。

端口编号
在 IP 地址下层生成的辅助地址，用于在 TCP/IP 通信中同时连接多个接收设备。 使用 0
～ 65535 来指定端口。 通过组合 IP 地址和端口编号就可以发送和接收数据。

TCP( 传输控制协议 )
在 Internet 上使用的标准协议。相当于 OSI （开放系统互连）参考模型的传输层。 它是

作为网络层 IP 和会话层以上的协议 （例如 HTTP、 FT、 SMTP 和 POP）之间的桥梁。

HTTP( 超文本传输协议 )
Web 浏览器和 Web 服务器之间使用该协议来发送和接收 HTML 等数据。

SMTP （简单邮件传输协议）

该协议用于在 TCP/IP 网络上发送邮件。

Java
由 Sun Microsystems 公司开发的一种对象导向性编译语言。

JavaScript
由 Netscape Communications 公司开发的脚本语言。 它是以 Netscape 公司的 LiveScript 为
基础， 同时也结合了一些 Java 功能。

Java VM
在该环境下，可以使用由 Java 编辑器生成的中间码来编译或执行程序。

Java 小程序

通过 Web 浏览器从网络上下载的 Java 程序，嵌在浏览器窗口中并通过浏览器窗口来执

行。
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