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規格變更通知 

RN 系列  通用繼電器 

茲因 RN 系列通用繼電器的部分規格有所變更，特此通知。 

█ 實施期間 

新的規格將會反映在新版型錄上。新版型錄預定 2020 年 12 月底公開於網站。 

█ 對象製品 

RN 系列通用繼電器 

█ 變更內容 

RN 系列通用繼電器的規格表及型錄上所記載的操作溫度將變更如下： 

 變更前 變更後 

RN4S －40～＋55℃（額定電壓 110%施加時） －40～＋70℃（額定電壓 100%施加時） 

RN2S －40～＋45℃（額定電壓 110%施加時） －40～＋70℃（額定電壓 100%施加時）註 

 註：使用 RN2S 時，請務必確認額定值遞減特性。 

 RN2S 型繼電器的額定值遞減特性： 

  

請注意，繼電器的規格保持不變。 

我們根據最近進行的溫度測試，對寫在規格表和型錄中的工作溫度規格進行修訂。 

備註：其他規格更改也均無修改。 

█ 型號及價格 

型號及價格均無變更。 

█ 識別標示 

無識別標示。 

  


